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diante una pantalla alfanumerica, y opcion de im-
presora donde se pueden presentar los listados de
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DESCRIPCION
En una revista reciente realizada por Creus
Sole (1) en la revista Automatica e Instru-
mentacion (Informes 89-90) sobre controladores
termicos, guran un total de 143 suministradores
de estos, en toda Espa~na, de los cuales 86 utilizan
un sistema basado en microprocesadores. Del to-
tal, 30 son fabricantes espa~noles, y de ellos solo 9
tienen algun sistema basado en microprocesado-
res, siendo 3, liales de casas matrices extranje-
ras; desconocemos la procedencia de la tecnologia
utilizada por los restantes.
En una revision bibliograca realizada en re-
vistas espa~nolas especialidas, se han encontrado
contados articulos sobre el tema (4 a 7), tres de
ellos realizados por los solicitantes de esta pa-
tente; tambien aparecen un buen numero de pre-
sentaciones de Controladores Termicos como no-
vedades industriales (8) a (14), la mayoria de ori-
gen extranjero, y de ellos, solo dos (12) y (14)
poseen caracteristicas comparables con el objeto
de esta patente.
En conclusion, la tecnologa general en contro-
ladores termicos es muy variada, y solo algunas
casas extranjeras ofrecen las posibilidades que el
presente equipo dispone.
El sistema que se patenta es totalmente origi-
nal en cuanto a su dise~no y elaboracion, tanto en
el soporte sico como en el logico.
Posee ciertas caracteristicas que le permiten
superar a los ya existentes en los siguientes pun-
tos:
- Dispone de cuatro canales lo que le permite
abordar procesos mas complejos.
- Es congurable a distintos termporares, dis-
tintas resistencias de calentamiento, distin-
tos dise~nos del horno, etc. mediante micro-
rruptores.
- Puede albergar veinte programas termicos
y de reles en memoria no volatil, con lo que
se ahorra tiempo de edicion y no se pierde
la ejecucion de programas ante un fallo de
alimentacion.
- Posee muy alto grado de seguridad en su
funcionamiento, aportando protecciones en
diversos niveles y actuando en consecuencia
segun programa.
- Su coste es muy reducido respecto a otros
sistemas.
El Controlador Termico Multicanal (CTM)
es un regulador de temperaturas que da servicio
hasta cuatro canales independientes o no, segun
se desee. Cada canal asocia una entrada de ter-
mopar, una salida de control y un rele auxiliar
para formar lo que en adelante se denominara \ca-
nal de control" o simplemente \canal".
A cada uno de estos canales se le puede asig-
nar un programa termico y uno de reles. Una vez
puestos en marcha estos programas, el CTM rea-
liza automaticamente todas las operaciones nece-
sarias para que la temperatura controlada (nor-
malmente la de un horno) siga los perles especi-
cados en el programa termico, y para que el rele














Por consiguiente, un programa consta de dos
partes:
- Un programa termico que determina el per-
l deseado de la temperatura en funcion del
tiempo, construido mediante tramos rec-
tos delimitados por puntos temperatura-
tiempo.
- Un programa de reles, constituido por una
secuencia de tramos de tiempo y que deter-
mina los momentos en que el rele auxiliar
debe realizar una conmutacion.
El CTM puede albergar hasta veinte progra-
mas distintos, con lo que se ahorra tiempo en las
tareas de edicion de los mismos, limitandose por
otro lado el riesgo de fallos en la introduccion
de los programas. Estos programas termicos, en
principio, residen en memoria del CTM y son in-
dependientes de los canales. La accion de asociar
un programa a un canal se realiza por teclado
mediante una operacion de asignacion.
El CTM dispone de facilidades para elaborar
o cambiar programas, asi como de asignar cual-
quier programa a un canal en todo momento, aun
cuando este se encuentre previamente ejecutando
otro distinto.
Las tareas de edicion que supongan un cambio
en el estado del sistema estan protegidas por una
llave de bloqueo, evitandose asi la manipulacion
erronea del mismo o por personal no autorizado.
El CTM es un sistema adaptable a diferen-
tes hornos disponiendo para ello de las siguientes
facilidades:
- Acepta termopares de cuatro tipos diferen-
tes.
- Dispone de 16 grupos de constantes PID
programables, adaptandose al dise~no del
horno.
- Dispone de modulos de actuacion adapta-
bles a diferentes tipos de elementos de cale-
faccion. Para resistencias de calentamiento
con alto coeciente de temperatura se uti-
lizan modulos de tiristores disparados por
angulo de fase, con limitacion controlada de
intensidad. Para resistencias de bajo coe-
ciente de temperatura, se utiliza disparo de
tiristores en cruce por cero que minimiza la
produccion de ruidos e interferencias en la
linea de alimentacion.
- Puede programarse de manera que los cana-
les de control ejecuten bien programas in-
dependientes (p. ej. para control de hornos
diferentes), bien un programa comun para
todos ellos (p. ej. para control por zonas de
un mismo horno).
El CTM posee una serie de caracteristicas di-
rigidas a aumentar la seguridad de su funciona-
miento:
- Realiza la deteccion automatica de la con-
guracion de salidas, de que canales estan
conectados y del tipo de control de potencia
que utilizan.
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- Detecta y presenta distintos tipos de
alarma, tales como sobretemperaturas, ro-
tura de termopar, sobreintensidad en la
carga, temperatura fuera de limites, etc.
- Comprueba el estado correcto de los progra-
mas termicos, procesos, memoria etc.
- Dispone de memoria no volatil, y una serie
de dispositivos que permiten que, tras un
fallo de alimentacion, el sistema retorne al
mismo estado en que se encontraba antes de
producirse dicho fallo, una vez restaurada la
tension.
- Esta protegido contra ruidos que provoquen
fallos en ejecucion de programas. En caso
que el programa se quedara colgado por
cualquier causa, un circuito de guarda se
activara al cabo de algunos milisegundos,
reponiendo al sistema en el estado correcto.
- Las intervenciones de edicion estan protegi-
das por un interruptor de llave que impide
la manipulacion por personas no autoriza-
das o la alteracion de programas por error.
Por otra parte, el CTM es un sistema con fa-
cilidades de presentacion, pudiendose visualizar
sobre una pantalla seudoalfanumerica los progra-
mas, estado de los canales, alarmas existentes en
cada canal, etc. Posee ademas una opcion de
impresora con interfaz estandar paralelo incorpo-
rada, permitiendo el listado de programas.estado
de procesos, impresion de alarmas cuando se pro-
ducen, etc.
Estructura y Funcionamiento Interno del
CTM
Para realizar las funciones enunciadas ante-
riormente, el CTM se basa en un circuito micro-
computador, cuyo esquema general se representa
en la gura 1, y que dispone de las siguientes uni-
dades:
- Unidad de alimentacion (CC) que incluye
las fuentes de tension reguladas y circuitos
para proteccion del sistema.
- Unidad Central (UC) que consta de un mi-
croprocesador 8085 de 8 bits, y la logica de
decodicacion y control necesaria para el di-
reccionamiento de todos los elementos que
constituyen el sistema.
- Unidad de memoria, que engloba a un chip
de memoria de solo lectura (PROM) con ca-
pacidad de 8 Kbytes y un circuito de me-
moria de lectura-escritura (RAM), de tipo
CMOS con capacidad de 2 Kbytes.
- Unidad de control de teclado y pantalla
(CTD) que consta de un circuito especico
para este proposito. El CTD se comunica
con el microprocesador a la vez que con-
trola los circuitos de multiplexado y de co-
dicacion (CT y CD) conectados con el te-
clado especico (T) de manejo del sistema,














pantalla esta compuesta por ocho visuali-
zadores de estado solido de siete segmen-
tos y una serie de visualizadores discretos,
tambien de estado solido.
- Unidad de entradas y salidas que se utiliza
para determinar la conguracion del CTM,
leer secuencial y periodicamente las tempe-
raturas en los canales y generar las se~nales
de activacion de los reles y modulos de po-
tencia. Asimismo, cabe incluir dentro de
esta unidad la interfaz de comunicacion con
impresora (CP).
2.1. Unidad de alimentacion.
Esta unidad se muestra en la gura 2, inclu-
yendo, ademas de las fuentes de alimentacion del
sistema (+5 volt, +12 volt), los siguientes dispo-
sitivos:
- Un circuito generador de se~nal de cruce por
cero, que partiendo de las ondas de la red,
las rectica mediante D1 y D2, generando
un impulso a la salida de Al cada vez que
esta se hace inferior al valor prejado por el
divisor de tension R3-R4. La resistencia R5
crea una histeresis que ayuda a eliminar los
ruidos en la transicion. Las se~nales de cruce
por cero se utilizan por un lado para acti-
var una interrupcion en el microprocesador
y por otro para sincronizar los impulsos de
disparo de los tiristores en la etapa de po-
tencia Las interrupciones mencionadas son
utilizadas por el microprocesador para rea-
lizar todas las funciones de tiempo real.
- Un circuito de deteccion del fallo de alimen-
tacion, que activa la interrupcion no en-
mascarable del microprocesador (TRAP),
cuando desaparece la tension de red. Este
circuito aprovecha la se~nal positiva perma-
nente que se genera a la salida de A1 cuando
desaparecen las ondas de la red. Cuando
esta se~nal, retardada por R7 y C1 supera
un valor prejado por el divisor R8-R9 se
genera un nivel alto a la salida de A2 (FAL)
activando la interrupcion TRAP del micro-
procesador.
- Un circuito de proteccion contra fallos en el
programa que consiste en un contador (K)
que se incrementa con la se~nal de tiempo
real (CZ); cuando el Programa se ejecuta
normalmente, se activa de forma periodica
la salida SOD del microprocesador, po-
niendo a cero el contador. En cambio,
cuando el programa deja de ejecutarse co-
rrectamente, el contador progresa hasta que
se genera una se~nal que activa el circuito de
puesta a cero del microprocesador.
- Un circuito de puesta a cero del sistema que
produce un impulso reset del microprocesa-
dor, por medio del circuito amplicador A3.
Esta se~nal se genera en los siguientes casos:
a) En la puesta en tension del sistema, la
se~nal reset sigue a la se~nal de alimen-
tacion con un retardo determinado por
R17 y C4.
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b) Ante un fallo de alimentacion, la se~nal
FAL genera una se~nal de reset retar-
dada por R13 y C3 de forma que de
tiempo a que se ejecute la interrupcion
activada por FAL. Mediante la acti-
vacion del RESET en este caso, se lo-
gra que el microprocesador no sufra las
incertidumbres que se crean durante la
bajada de la alimentacion.
c) Ante un fallo de programa se activa
la salida del contador K como se ex-
puso anteriormente generando la se~nal
de reset a traves de R14.
2.2.- Memoria no volatil.
El problema que existe en el empleo de me-
morias de lectura y escritura, tipo RAM, es que
pierden su contenido ante un fallo en la alimen-
tacion. Este hecho obligaria a que, si por cual-
quier circunstancia desapareciera la tension de
alimentacion, se detecte el fallo y anule la eje-
cucion de programas termicos, exigiendo, por otro
lado, su introduccion de nuevo en el sistema.
Para evitarlo. Se utilizan memorias RAM
estaticas de bajo consumo, alimentadas de forma
permanente segun se muestra en la gura 3. En
funcionamiento normal, la tension V+ alimenta
a la RAM a traves de D1, al mismo tiempo que
recarga a la peque~na bateria B a traves de R3.
Cuando desaparece V+, la RAM queda alimen-
tada por la bateria a traves de R3. Al mismo
tiempo hay que poner la RAM en situacion de
\bajo consumo", colocando una tension igual a la
de la bateria en su terminal CS.
2.3.- Conguracion del sistema.
Una de las funciones que tiene la unidad de
entradas y salidas es la determinacion de la con-
guracion del CTM, utilizando para ello los ter-
minales de E/S del circuito PPI de proposito es-
pecico.
Algunos datos de la conguracion son progra-
mados mediante microcorruptores, cuyo estado
(abierto/cerrado) es leido por el microprocesador
a traves de los puertos de la PPI (g. 4). Estos
son:
- Coecientes de control: mediante la progra-
macion de tres microinterruptores (KC) se
puede elegir uno entre un conjunto de ocho
valores de constantes de algoritmo PID que
ejecuta el controlador. Con ello puede adap-
tarse el control al dise~no sico del horno. El
tipo de carga determina a su vez uno entre
dos conjuntos de valores de constantes, con
lo que el total de constantes predenidas es
de dieciseis.
- Tipo de termopar utilizado: un grupo de
dos microinterruptores (TP) preselecciona
el termopar que se utiliza, entre cuatro po-
sibles. Este dato se utiliza posteriormente
para elegir la tabla adecuada de conversion
tension-temperatura.
- Programa comun/independiente: mediante
un microinterruptor (CI) se decide una en-














a) Cada canal ejecuta un programa inde-
pendiente, con lo que el sistema puede
soportar hasta cuatro hornos diferen-
tes.
b) Todos los canales existentes ejecutan el
mismo programa, con lo que un mismo
horno se puede dividir por zonas, con
controles independientes, pero que eje-
cutan el mismo programa. Tambien
puede ser utilizado para realizar prue-
bas paralelas en hornos diferentes que
ejecutarian programas identicos y sin-
cronizados en el tiempo.
La conguracion de los modulos de potencia
es detectada por el microprocesador a partir de
sus conexiones.
Existen dos tipos de modulos de potencia que
se pueden conectar en el sistema segun sea el
tipo de resistencia de calentamiento que utilice
el horno: para resistencias con alto coeciente de
temperatura se utiliza un modulo que incluye un
bucle de control de intensidad disparando a los ti-
ristores por angulo de fase (MAF), mientras que
para resistencias con bajo coeciente de tempera-
tura se usa en modulo que produce el disparo del
tiristor en el cruce por cero (MCZ). El sistema
adapta la se~nal de control al tipo de modulo que
se utiliza, exigiendo ademas que los modulos en
los cuatro canales sean del mismo tipo.
El CTM detecta en cada canal si tiene o no
modulo de potencia conectado, no permitiendo la
asignacion ni ejecucion de programas en aquellos
que no lo tengan. Tambien detecta el tipo de
modulo conectado a cada canal (MCZ o MAF)
generando una alarma si son de diferente tipo, y
prohibiendo la ejecucion de programas termicos.
En caso contrario, adecua sus parametros y sali-
das de control al tipo de modulo.
El circuito de deteccion de la conguracion de
modulos de salida se muestra en la gura 4. Para
ello se utiliza la interconexion existente de alarma
de sobreintensidad SI. El sistema aprovecha el he-
cho de que esta parado en el arranque y, por tanto
no existe intensidad en la carga, para detectar la
existencia del modulo. Siendo R1>>R2, el nivel
existente en AI sera bajo si no esta conectado el
modulo y alto en caso contrario. Para detectar
su tipo se envia un impulso de nivel bajo por la
entrada TT de los modulos. El diodo D1 exis-
tente solo en control cruce por cero (MCZ) hace
que la lectura en AI sea baja para este tipo, y
alta cuando se utiliza control por angulo de fase
(MAF).
Estas se~nales son tratadas por programa para
realizar las comprobaciones antes aludidas.
2.4.- Medidas de temperatura.
El sistema realiza periodicamente la lectura
de temperatura en cada canal disponible, aunque
este no se encuentre en ejecucion de un programa
termico. El periodo de muestreo es de 640 mseg.
para control por angulo de fase y de 1’28 seg. en
caso de control por numero de ciclos.
Para la medida de la temperatura en los cua-
tro canales, el CTM dispone de un circuito que
multiplexa las se~nales de los termopares, las am-
plica y las convierte a digital para que pueda ser
leida por el microprocesador (Fig.5).
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Para la conversion analogico-digital se utiliza
un circuito monolitico (CAD) de conversion por
tecnica de doble rampa, con compensacion au-
tomatica del cero. La conversion es a doce bits,
con lo que la resolucion obtenida es de una parte
en 4096. Dicho circuito se predispone para que
comience una conversion ante una orden del mi-
croprocesador (RUN), para ajustar el tiempo de
muestreo al tipo de horno.
En cuanto al tratamiento de la se~nal analogica
se realiza de la siguiente forma: El microprocesa-
dor utiliza dos bits de la PPI (PBO,PBl), para se-
leccionar la se~nal de uno de los cuatro termopares
mediante el multiplexor analogico (MA). Dado el
bajo valor de la se~nal entregada por los termopa-
res se utiliza un amplicador operacional estabili-
zado por un chopper, de forma que se compensen
los osets que en otro caso serian de algunos mili-
voltios (del mismo orden de magnitud que la se~nal
del termopar), con alta impedancia de entrada y
bajo nivel de ruido. La conguracion adoptada
para el amplicador es la de seguidor de tension
con ganancia mayor que la unidad, por propor-
cionar una mayor impedancia de entrada.
La salida del amplicador (AMP) ha de ser
adecuada a los valores de entrada del conversor
A/D, es decir, entre 0 y 409 milivoltios, y para
que no se pierda precision conviene que entregue
un valor cercano al maximo cuando se tiene la
maxima se~nal del termopar a la entrada. Este
hecho obliga a variar la ganancia al utilizar uno u
otro tipo de termopar. Dado que la ganancia del
circuito viene dada por la expresion A=1+R7/R6
manteniendo R7 ja puede adecuarse al circuito
a uno u otro tipo de termopar con la unica modi-
cacion R6.
La conexion de la entrada de se~nal del ter-
mopar al divisor formado por R1-R2, sirve para
que suba la tension encaso de rotura de este,
detectandolo el microprocesador al activarse la
se~nal de sobrepasamiento existente en el conver-
sor A/D.
El CTM realiza al mismo tiempo la lectura
de la temperatura en las bornas terminales de
los termopares para realizar la compensacion de
temperatura fria. Para ello utiliza un generador
de intensidad (GI) cuya salida varia linealmente
con la temperatura de 200 grados centigrado en
el terminal del termopar se obtenga el maximo de
se~nal en la entrada del conversor. El microproce-
sador se encarga de renovar periodicamente esta
medida, conmutando los reles analogicos RA y,
posteriormente, calcula el incremento de tension
correspondiente al termopar usado para compen-
sar la temperatura ambiente.
2.5.- Control de la potencia.
El sistema CTM ejecuta control de la tempe-
ratura de cada canal nn algoritmo tipo PID cu-
yas constantes de sintonia han sido elegidas segun
se expuso anteriormente. El resultado es un va-
lor que tratado por las interrupciones genera una
se~nal CN (g.6), de salida en el puerto A de la
PPI, modulada en anchura, conforme al resultado
del algoritmo de control. Filtrando esta se~nal se
obtiene una tension continua CNM entre cero y
cinco voltios, cuyo nivel es proporcional al resul-
tado del algoritmo, que puede ser utilizada como















En nuestro caso, este tipo de se~nal CNM se
utiliza para controlar hornos con resistencias ca-
lefactoras de alto coeciente de temperatura, que
requieren la utilizacion de un lazo de control de la
intensidad de la carga. Su funcionamiento puede
observarse en la g. 6: La corriente de carga
se mide mediante un transformador de intensi-
dad TI, se rectica mediante un recticador de
precision RP, y se ltra mediante un ltro activo
FAC, con lo que se obtiene a su salida la intensi-
dad media Im en la carga. El regulador de inten-
sidad tiende a ajustar el angulo de disparo de los
tiristores de potencia SCR de manera que se igua-
len las se~nales CNM de mando y la intensidad Im
en la carga. Al mismo tiempo el sistema contrasta
que la intensidad no supera valores no admisibles
(jados mediante RV) por medio de un compara-
dor CSI, creando una alarma permanente AI que
por un lado inhibe el disparo de los tiristores y
por otro se conecta al puerto C de la PPI para
que pueda ser leida por el microprocesador.
En cambio, para resistencias con bajo coe-
ciente de temperatura, el contro se realiza eva-
luando el numero de ciclos de la red en los que
deben conducir los tiristores SCR. En este caso
las interrupciones que generan la onda modulada
en tiempo CN se obtienen mediante la se~nal de
cruce por cero, con lo que se Puede utilizar di-
rectamente la salida CN de la PPI previamente
aislada mediante un fototriac, para excitar las
puertas de los tiristores (g. 7) que controlan
la potencia en las resistencias calefactoras.
2.6. Interfaz con impresora.
En la gura 8 puede observarse un esquema de
la interfase paralelo para impresora. Para sacar el
bus de datos BD al conector se utiliza un registro
de tres estados (RT) cuya validacion se realiza
con las se~nales de seleccion de la impresora (CS)
y escritura (WR).
Las se~nales de control son VAL, que indica
dato valido en el conector, y tres se~nales de en-
trada: OC (impresora no libre), SEL (impresora
conectada), y ACK (dato recibido). Las se~nales
de entrada se tratan de manera adecuada para
que, leidas en la entrada SID del microprocesa-
dor, permita el envio de nuevos datos.
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2.- Claves de los Gracos.
Fig. 1. Esquema qeneral
CC Fuentes de alimentacion c.c
CZ Generador de se~nal cruce por
cero
FA Detector fallo de alimen-
tacion
G Circuito de guarda




TRAP Entradas de interrupcion
RSTIN Se~nal puesta a cero
SOD Salida serie microcomputador
PROM Memoria de solo lectura
RAM Memoria de lectura y escri-
tura
CTD Controlador de teclado y pan-
talla
CT Control de teclado
CD Control de pantalla
T Teclado especico
P pantalla
LL Llave de personalizacion
BA Bus de direcciones
















TA Circuito medidor de tempera-
tura ambiente
AMP Amplicador de precision
T1...T4 Termopares
PPI Interfase de entradas y salidas
PA,PB,PC Puertos de entrada y salida
E/SH Circuito tratamiento de en-
trada/salida
CH1...CH4 Circuitos de control de poten-
cia
CP Circuitos de control impre-
sora paralelo
P Impresora paralelo
Fig. 2. Fuentes y circuitos de proteccion
F1, F2 Fuentes de +5 y +12 voltios
D1, D2 Diodos
R1...R17 Resistencias
A1 Circuito generador de se~nal
cruce por cero
A2 id. detector fallo de alimen-
tacion
A3 id. generador de se~nal puesta
a cero
C1...C4 Condensadores
K Circuito de guarda
V+ Alimentacion +5v.
CZ Se~nal cruce por cero
SOD Entrada se~nal de guarda
FAL Salida fallo de alimentacion
RESET Salida puesta a cero
Fig. 3. - Alimentacion ininterrumpida de
RAM
RAM Memoria de lectura y escritura
WR Se~nal de lectura





Fig. 4. - Circuito de deteccion de congu-
racion
PPI Interfase de entradas y salidas
PB Puerto de entrada B.
PC Puerto de entrada C.
PB7 Bit 7 de PB
R1,R2 Resistencias
CI Microrruptor seleccion p.
comun/independiente
KC Id. Id. constantes algoritmo de
control
TP Id- Id- tipo de termopar
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T Transistor
SI Se~nal de sobreintensidad
TT Se~nal test tipo de tarjeta
MCZ Modulo de disparo cruce por
cero
MAF Modulo de disparo por angulo
de fase
Fig. 5. - Circuito de medida de temperaturas
BA Bus de direcciones
BD Bus de datos
PPI Interfase de entradas y salidas
PBO...PB3 Pines de salida de puerto B.
CAD Conversor analogico digital




RA Multiplexor analog. sel.
temp. horno/ambiente
GI Generador de intensidad (me-
dida T. ambiente)
Z Diodo zener de alta precision
TP1...TP4 Entradas de termopar
MA Multiplexor analogico
seleccion de termopar
AMP Amplicador de precision
Fig. 6. - Control de potencia (Mod. ang. de
fase)
PPI Interfase de entradas y salidas
PA Puerto de salida de PPI
CN Se~nal de control de potencia
FAC Circuito alisamiento se~nal de
control
CNM Se~nal de referencia control de in-
tensidad
TI Transformador de intensidad














IM Se~nal de intensidad media en la
carga
CP Controlador proporcional de in-
tensidad
DSI Generador diente de sierra inver-
tido
DAF Generador se~nal de disparo tiris-
tores
AF Se~nal de disparo tiristores
SCR Tiristores control de potencia
RF Resistencias de calentamiento
CSI Circuito deteccion de sobreinten-
sidad




Fig. 7. - Control de potencia (cruce por cero)
PPI Interfase de entradas y salidas
CN Se~nal de control de potencia
SCR Tiristores de control de potencia
carga
RH Resistencias de calentamiento
horno
Fig. 8. - Circuito de control de impresora
BD Bus de datos
CS Se~nal de seleccion de impresora
WR Se~nal de escritura
RT Circuito de comunicacion con
impresora
UD Se~nal de comando comunicacion
VAL Se~nal de salida dato valido
SEL Se~nal de entrada impresora co-
nectada
ACK Id. Id. dato aceptado
OC Id. Id. impresora ocupada
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REIVINDICACIONES
1. Controlador termico multicanal para hor-
nos electricos caracterizado porque esta reali-
zado en base a cuatro modulos:
a.- Modulo principal: contiene el teclado, pan-
talla de visualizacion, interfaz con im-
presora y microcomputador (unidad cen-
tral, memoria de programas y memoria no
volatil), junto con los circuitos auxiliares
para su correcto funcionamiento.
b.- Modulo de medida y control: incorpora un
multiplexor analogico de cinco canales para
la seleccion de la medida a realizar (co-
rrespondientes a los cuatro canales del sis-
tema mas el adicional de medida de tempe-
ratura en la union fria de los termopares),
un amplicador de alta precision y conver-
sor analogico digital de doce bits. Para la
realizacion del control y la determinacion
de la conguracion dispone de circuitos de
entrada y salida digital, junto con los co-
rrespondientes microinterruptores de pro-
gramacion, y amplicadores de potencia.














fuentes de alimentacion del sistema asi
como los circuitos de deteccion anticipada
de fallos de alimentacion, un peque~no acu-
mulador de niquel-cadmio y circuitos auxi-
liares para su recarga.
d.- Modulos de potencia: compuestos por los
circuitos de disparo de tiristores, existiendo
dos clases de modulos:
1. Modulos de control por angulo de fase, indi-
cados para el control de potencia en cargas
resistivas de muy alto coeciente de tempe-
ratura.
2. Modulos de control por cruce por cero ade-
cuados para cargas de tipo convencional,
por su menor generacion de radiofrecuen-
cias.
El conjunto formado por los modulos princi-
pal y de control constituyen el panel de control,
realizado mediante dos placas de circuito impreso
apiladas e interconectadas y una caratula, cuyas
dimensiones permiten su instalacion encastrada
en un hueco de tama~no estandar.
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